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Zbiorcza roczna ocena jakoscl wody 2 basenu rehabilitacyjnego
Poddebickiego Centrum Zdrowia, ul. Mickiewicza 16, 99-200 Poddebice
za okres czerwiec 20161, — czerwiec 201 7r.

Panstwowy Wojewodzki Inspektor Sanitamy w Lodzi zgodnie z § 4 rozporzadzenia Ministra
fdrowia #z dma 9 hstopada 2015r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadaé woda na
plywalniach (Dz. U. z 2015r. poz. 2016) dokonal zbiorcze] rocznej oceny jakosci wody na basenie
rehabilitacyjnym popreez analizg:

~ parametrow jakosei wody na plywalni ocenionyeh na podstawie wymagan, o ktéryeh mowa
w § 3 ust. | ww. rozporzadzenia.

- wynikdw badan wody na phywalni wykonanych preez zarzadzajacego plywalnia,

— zakresu i crgstotliwosci wykonywania badan wody prezez zarzadzajacego plywalnia oraz
zastosowanych metodyk referencyjnych analiz,

— wynikéw badan wody na plywalni wykonanych przez wihasciwego panstwowego inspektora
sanitamego przed wydaniem oceny.

Wydanie oceny poprzedrila kontrola obiekiu w zakresie prawidlowodei prowadzenia oceny
jakosci wody na plywalni przez zarzadzajgcego plywalnia, ktérej wyniki opisano w protokole z dnia
12 czerwea 201 7r. nr NSHK//163/09/5/17.

Niniejsza ocena obejmuje okres pelnego roku realizacji przez zarzadzajacego plywalnia ww.
rozporzgdzenia tj. okres czerwiec 2016r. — czerwice 2017T.

Na podstawie art. 4 ust. 1, art. 12 ust. la pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Pafstwowej
Inspekeji Sanitamej (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1261) oraz § 4 w zwiazku z § 2 i § 3 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagan, jakim powinna
odpowiada¢ woda na plywalniach (De. 1. z 2015r. poz. 2016) Panstwowy Wojewddzki Inspektor
Sanitamy w Lodzi stwierdza, #¢ woda w niecce basenu rehabilitacyjnego Poddebickiego Centrum
Ldrowia, wl. Mickiewicza 16 w Poddgbicach w ocenianym okresie spelniala wymagania
mikrobiologiczne i fizykochemiczne okreslone w zalgcenikach nr 1 i 2 przedmiotowego
rozporzadzenia.

FLgodme § 3 rorporzadeenmia Minmistra Zdrowia z dmia 9 Listopada 2015r, w sprawie wymagan,
jakim powinna odpowiadaé woda na plywalniach zarzadzajacy plywalnia dokonywal oceny spelnienia
wymagan na podstawie biezace] obserwacji obiekiu ze szczegdlnym uwzglednieniem syviuac)
mogacych mieé wplyw na zanieczyszczenie wody, systematyveznego i udokumentowanego nadzoru



pracy urzadzef, co znajduje potwierdzenie w prowadzonym rejestrze wynikdéw automatycznych
pomiardw jakosci wody oraz przekazywanych do Panstwowego Wojewddzkicgo Inspektora
Sanitamego w Lodzi sprawozdan z badan wykonywanych przez zarzgdzajgcego, zgodnie z ustalonym
harmonogramem.

Prowadzony byl automatyczny pomiar parametrow: pH wody, potencjatu redox. stezenia chloru
wolnego oraz temperatury wody, ktorveh wyniki rejestrowane byly z czestotliwoscia nie rzadziej niz
co 4 godziny w trakcie uzytkowania plywalni, oraz manualny pomiar chloru zwiszanego
z crestotliwoseia 1 raz dziennie.

Zarzadzajacy plywalnia wykonywal badania jakosci wody basenowej, zgodnie z ustalonym
harmonogramem oraz przekazywal je systematycznie do Panstwowego Wojewodzkiego Inspektora
Sanitamego w Lodzi. Badano wodg tylko z niecki basenowej, natomiast nie wykonywano badan wody
wprowadzanej do niecki z systemu cyrkulacji z powodu braku mozliwosci technicznej poboru wody
(brak zaworu). Nie wykonane rdwniez badania wody zasilajgcej basen, pochodzgcej z ujgeia
indywidualnego, pod wzgledem parametrow okreslonych w ww, rozporzadzeniu.

PWIS w Lodzi wydal zalecenie prowadzenia przez zarzadzajgcego plywalnia badania wody
doprowadzanej do niecki basenowej z systemu cyrkulacji zgodnie z czestotliwoécia okreslong w zal. nr
3 ww. rozporzadzenia oraz przebadania wody doprowadzanej do basenu z ujgeia lokalnego, co
zapisano w protokole z kontroli z dnia 12 czerwea 2017r,

Wg. oswiadczenia kierownika dzialu technicznego placowki, zawor umozliwiajgey pobor wody z
cyrkulacji basenowej zostanie wykonany podczas przerwy technologicznej w dzialalnosci basenu 1j. w
listopadazie 201 7r.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Poddgbicach na zlecenie Panstwowego
Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego w Lodzi, zgodnie z §4 pkt 4 przedmiotowego rozporzgdzenia,
przed wydaniem rocznej oceny tj. w dniu 12 ezerwca 2017r. pobral probk¢ wody do badan
laboratoryjnych w zakresie oznaczen parametrow z zal. nr 1 i 2 eyt rozporzadzenia.

Analiza ww. wynikéw badan laboratoryjnych pozwala stwierdzié, ze w ocenianym okresie czasu
wystapily tvlko niewielkie przekroczenia poziomow parametrow fizykochemicznych:

— jednokrotnie chloru wolnego (2016r.),

- kilkukrotnie potencjalu redox {zbyt niska wartodc).

Obecnoéé chloru oraz jego zwigzkdw w wodzie basenowej jest wynikiem jego stosowania w
procesie dezynfekcji wody. Rozpuszczony fizyeznie chlor, kwas podchlorawy i jon podehlorawy
okredla si¢ lgcznie jako chlor wolny. W zbyt wysokim stgzeniu moke wykazywac dzialanie drainigee
na skdre i sluzowki.

Po dokonanej analizie ryvzyka zdrowotnego, majac na uwadze, iz przekroczenie chloru wolnego
byly niewielkie i wystapilo jednorazowo, nalezy ocenié, iz powyisze odchylenie od normy nie
spowodowalo zagrozenia zdrowotnego dla osdb korzystajgeych z basenu. Naleiy nadmienic, iz
czynnikiem o najwy#szym znaczeniu dla zdrowia wirdd wszystkich zwiazanych z wodg czynnikow na
plvwalni s3 wskazniki mikrobiologiczne, kiorych wartodci byly zgodne z norma okreslong w
rozporzadzeniu przez caly okres objety ocena, a ryzyke dla zdrowia wynikajace z obecnosci
ubocznvch produktow dezynfekeji jest niepordwnywalnie mniejsze w pordwnaniu z ryzykiem
#wigzanym z niewystarczajaca dezyvnfekeja wody.

Potencjal redox nie ma bezposredniego znaczenia zdrowotnego i shuzy przede wszystkim do
oceny procesow technologicznych, zwhaszeza dezynfekcji.

W zakresie pozostalyeh parametrow fizykochemicznych oraz  wszystkich oznaczanych
parametrow mikrobiologicanych woda wprowadzana do niecki z systemu cyrkulacji oraz woda
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w niecce basenowej, przez caly okres czasu objgty ninicjszq ocena. spelniala wymagania okreslone w
zalacznikach nr 1 1 2 przedmiotowego rozporzadzenia.

- W zwigzku z powyiszym, analizujac zebrang w przedmiotowe] sprawie dokumentacjg
Panstwowy Wojewadzki Inspektor Sanitarny w Lodzi wydaje pozylywna roczng oceng zhiorcza w
zakresie spelnienia wymagan mikrobiologicznyeh i fizykochemicznych przez wodg na basenie
rehabilitacyjnym Poddgbickiego Centrum Zdrowia, ul. Mickiewicza 16 w Poddebicach.
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